Corp de iluminat tub led cu montaj aparent tip: FISA BENELUX 4xTub Led 1x4W

Instructiuni de montare si exploatare E @
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P1,P2-prize 230V,16,/10A

C.A.—comutator alarmare

D11, D12, D1.3, D1.4, D21, D2.2, D31, D3.2-dulii
B.5.-bec iluminat de siguranta

L.C.~intrerupator lampa citit

I.V.~intrerupator lampa vizita

P.T.—priza telefonica

ATENTIE 1!

Curentul prin prizele P1, P2 se va limita la max. 10 A }
Microintrerupatorul de alarmare se va conecta pe pozitia "normal deschis

Toate operatiile de montare si intretinere in exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice si numai de catre
persoane autorizate!

Acest simbol aplicat pe prodis este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice s1 electronice rezultate din
dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentruprevenirea distrugerii mediului inconjuralor si sanatatii umane, va
rugam sa nu eliminati acest produs ca deseu nesortal. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediulur, utilizatorii de echipamente electrice si electronice
trebute sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autorilatile administratier publice locale.
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Corp de iluminat tub led cu montaj aparent tip: FISA BENELUX 4xTub Led 1x4W

Instructiuni de montare si exploatare Il e
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Inainte de montare si interventii la corpul de iluminat, toti conductorii de alimentare vor fi
Interventiile la corpul de iluminat se fac numai de personal autorzat in acest scop!

Conductori
priza retea (P2)

scosi de sub tensiune!

Corpul de iluminat se fixeaza de suport prin gaurile "G” de 6x12 mm. _
Inlocuire tuburi,bec:1—2—3—4—5—6—(7)—(8)—13—14—15—16 _ etallul peneru
ATENTIE ! Curentul prin prizele P1, P2 se va limita la max. 10 A — =
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ATENTIE : Toate operatiile de montare si exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice @ 1 e No  lick

si numai de catre persoane autorizate !

Toate operatiile de montare si intretinere in exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice si numai de catre

persoane autorizate!

Acest simbol aplicat pe prodis este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice s1 electronice rezultate din
dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentruprevenirea distrugerii mediului inconjuralor si sanatatii umane, va
rugam sa nu eliminati acest produs ca deseu nesortal. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediulur, utilizatorii de echipamente electrice si electronice
trebute sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autorilatile administratier publice locale.
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Corp de iluminat tub led cu montaj aparent tip: FISA BENELUX 4xTub Led 1x4W

Instructiuni de montare si exploatare E @
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Toate operatiile de montare si intretinere in exploatare se vor efectua in lipsa tensiunii electrice si numai de catre

persoane autorizate!

Acest simbol aplicat pe prodis este in conformitate cu Directiva Europeana 2002/96/CE, privind deseurile echipamentelor electrice s1 electronice rezultate din
dezmembrarea produselor uzate si indica faptul ca produsul face obiectul unei colectari separate. Pentruprevenirea distrugerii mediului inconjuralor si sanatatii umane, va
rugam sa nu eliminati acest produs ca deseu nesortal. In vederea unei reciclari sigure din punct de vedere al mediulur, utilizatorii de echipamente electrice si electronice
trebute sa predea deseurile acestora la punctele de colectare selectiva special amenajate de catre autorilatile administratier publice locale.
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